* BiS ” PRACOWNA POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH
| NATEZENIA OSWIETLENIA
92-328 LOdZ, ul. Zbiorcza 9 A m.6
Tabela wynikéw pomiaréw fel. 674-40-70, 672-23-29
NIP 723-10-15-071 REGON 470850540

-2 -
Badanie ciaglo$ci obwodu ochrony odgromowej budynku pomigdzy zlgczami pom(i:ezr};ona
kontrolnymi ;
Lp. y Tezystancja Uwagi
jest zgodna z

Badanie pomigdzy ziaczami Zachowanie ciggtosci aktualnymi

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej

ul. Kilinskiego 102/102A, 90-012 ¥.4dz.

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej,

Dom Dziennego Pobytu

ul. Borowa 6, 94-247 ¥.6dz

1 | od zlgcza kontrolnego R 1 do ztagcza R 2 - cigglo$¢ zachowana Tak
2 | od zigcza kontrolnego R 2 do zlagcza R 3 - ciaglo§é zachowana Tak
3 | od ztacza kontrolnego R 3 do zlagcza R 4 - ciaglos¢ zachowana Tak
4 | od zlgcza kontrolnego R 4 do ztaczaR 5 - ciaglos¢ zachowana Tak
5 | od zlacza kontrolnego R 5 do ztaczaR 6 - cigglos¢ zachowana Tak
6 | od zfacza kontrolnego R 6 do zlacza R 1 - cigglos¢ zachowana Tak




